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	№
п/п
	Дата проверки
	Наименование контрольно-надзорного органа
	Выявленные нарушения; срок устранения нарушений, установленный контрольно-надзорным органом
	Нарушение, устраненное в ходе проверки
	Не устраненные нарушения, планируемая дата устранения нарушения

	1
	с 01.03.2022 по 15.03.2022

	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Венгеровскому району Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
	1.Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
2.Представлен акт испытаний внутренненго противопожарного водопровода на водоотдачу.
3.Пути эвакуации из здания освобождены.
4. Установлены знаки пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации.
5.Пожарные шкафы, расположенные в здании, заменены.
6. Установлены колпаки на светильники.
7. Огнетушитель установлен согласно нормативам.
8.Проведена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
9.В тамбуре выхода из здания убран шкаф для обуви.
10.В здании «Дом- интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» при эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуации при пожаре сверх срока службы (более 10 лет),установленного изготовителем(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя(поставщика) о возможностидальнейшей эксплуатации руководителем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.
11. Под лестничным маршем на первом этаже расположены горючие материалы.
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